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Vodohospoda¥ska a obchodni spole¢nost, a.s. Ji¢in

Na Tobolce 428, PSC 506 45
tel.:493 533 637 fax:493 522 208 e-mail: jevos@atlas.cz

OBECN( UR .
atElous skt e Obeen tifad
507 45 Miladéjov 45
Doglo: 2 -f2- 2007 |
V Jiciné dne: 18.12.2007
Vyfizuje: Ing. Vaskovd, tel. 493 544 842, e-mail, vaskova@vosjicin.cz
Véc: Informace o kvalité pitné vody v siti vodovodu lokality Stiele¢

Zasilime Vam aktuslni informace o kvalité pitné vody v siti vodovodu lokality Stfelet
zarok 2007.

Pitnd voda vsiti skupinového vodovodu Strelet spliiuje ve viech sledovanych
fyziklng-chemickych a mikrobiologickych ukazatelich limity. vyhl. £252/2004 Sb. ve znéni
pozdjsich predpist a je pravideln kontrolovéna v rozsahu a &etnosti dle této vyhlasky- . 4x
rognt rozbor v rozsahu kréceném a 2x ro&ng v rozsahu tiplném.

V12007 vechny vzorky vyhovély ve viech stanovengch ukazatelich hyg. limitim
vyhl. £.252/2004 Sb. ve zn&ni pozdéjSich predpist.

Pro skupinovy vodovod Stfelet byl zpracovén provoznf Fad dle zikona .258/2000 Sb.
0 ochrané vefejného zdravi ve znéni pozdgjSich predpist, ktery byl schvalen KHS - UP Jicin
dne 18.1.2005 a je k dispozici v sidle VOS a.s. - Jitin, Na Tobolce 428.

Zikladni chemické sloZeni pitné vody:  voda mé neutrdlni aZ mirn& zsaditou reakci,
nizkou tvrdost a vodivost, nizky obsah dusi¢nanii

typ lrozmez{ hodnot z vysledkit
ukazatel | symbol | jednotka | limitu | limit _|rozbord v r.2007

lreakee pH MH | 65-95 68-7.6

tvrdost CatMg | mmolll DH | 20-35 12217

zelezo Fe mg/l MH 02 25-26

konduktivita | _k mS/m MH 125 <0.10

lchloridy cr mgll MH 100 4-7

ldusiznan NO™ mg/l NMH 50 10-11

siran; S04 mgl | MH 250 2538
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MH - mezni hodnota = hodnota ukazatele jakosti pitné vody,jeji prekroceni nepFedstavije akutni
zdravotni riziko

MNH. - nejoyssi mezni hodnota = hodnota zdravotné zvainého ukazatele jakosti pitné vody, jeho
podiéhé povoleni organu ochrany vefejného zdravi

DH - doporucend hodnot vaznd hodnota ukazatele jakosti pitné vody, kterd.stanovuje optimdini
Koncentraci ¢i rozmezi koncentrace dané litky (zde konkrétné tvrdost vody vyjadrend jako soucet
koncentraci Ca+Mg)

Fekrodeni

Protokoly o rozborech pitné vody jsou archivovény a k dispozici k nahlédnuti v sidle
spolegnosti — Jigin, Na Tobolce 428.

Zadame Vas, abyste o kvalitt dodivané vody informovali obyvatele napojené na
distribugni it vodovodu v lokalité Stielet zpisobem v misté obvyklym a tento dopis ulozili
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